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芜湖市地方病防治站
询价通知书


第一部分 项目内容
[bookmark: _GoBack]一、项目名称：可见分光光度计
二、采购项目内容、数量：
	序号
	耗材名称
	是否涉及进口
	数量
	预算金额（人民币）
	单位
	交货期
	交货地点

	1
	可见分光光度计
	否
	1
	13000
	套
	签订合同后1个月内
	用户指定地点

	2
	超声波清洗机
	否
	1
	5000
	台
	签订合同后1个月内
	用户指定地点

	3
	涡旋振荡器
	否
	1
	3000
	台
	签订合同后1个月内
	用户指定地点

	4
	磁力搅拌器（三联/十联）
	否
	2
	3000/8000
	台
	签订合同后1个月内
	用户指定地点

	5
	高速离心机
	否
	1
	7000
	台
	签订合同后1个月内
	用户指定地点

	总计
	39000元


3、 供应商的资格性要求
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人格条件；
3.2本项目不接受联合体投标；
3.3供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推为成交候选供应商,不得确定为成交供应商：
3.3.1供应商被人民法院列入失信被执行人的；
3.3.2供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
3.3.3供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.3.4供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
3.4供应商是在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任的法人企业。
[bookmark: _Toc507513647][bookmark: _Toc526859110]四、询价项目符合性要求
供应商有下列情况之一者，响应文件将被视为未实质性响应询价通知书要求：
4.1响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；
4.2未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的；
4.3响应文件中提供虚假或失实资料的；
4.4响应文件中单项价格累计与最终价格不一致的。
五、报价方式：以人民币报价，填报“询价项目报价单”，所有货物、材料、运输、辅材、安装、调试、验收、培训、税金等费用均包含在投报总价中。
六、询价地点：芜湖市地方病防治站（芜湖市赭山西路14号）。
七、响应文件材料
7.1附件1：询价项目报价单（模板）；
7.2附件2：询价项目技术响应表（模板）；
7.3法定代表人授权书或单位介绍信（原件）；
7.4授权代表身份证复印件（盖公司公章）；
7.5采购响应方提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证。若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；
7.6采购响应方若为代理商，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证；
7.7采购响应方所投产品有效的医疗器械备案凭证（一类医疗器械）或所投产品有效的医疗器械注册证（二类、三类医疗器械）；
7.8 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装（A、B、C、D、E五个包分别报价，可自由选择其中的一个包或几个包进行报价）。
所有报名材料加盖采购响应方公章。投标文件正本1份、副本2份，且在封面上标注项目名称。如正本与副本不符，以正本为准。通过邮寄提交方式递交，递交截止时间：2022年 6月17日15点00分。
八、询价方式
8.1成立询价小组。询价小组由地病站领导班子、纪检部门、总务科及相关科室派员参加。
8.2响应文件报价为最终报价，技术指标及相关服务满足询价文件要求且报价低于预算前提下，最低价中标。如最低报价相同时，采取现场随机抽取方式确定成交单位。
九、联系方式
联系人：周俊      联系电话：13956175757
十、备注：
10.1电话咨询时间：周一至周五8:30-11:00、14:30-16:30。
10.2第1次有效报名单位不足3家，将进行第2次公告，有效报名单位仍不足3家，根据实际情况变更采购方式。
10.3报名成功后，如放弃参与，应及时电话通知我站，否则，我站将视情况于2年内不接受其参与其他项目报名。
10.4谢绝不满足采购需求要求的单位报名
第二部分 技术参数要求

一、技术规格
详见设备参数
二、安装、调试、验收及所需材料、工具
2.1安装和验收：
2.1.1厂家必须按照要求提供符合要求的产品，由于产品质量问题，采购方有权要求无理由退换；
2.1.2仪器设备，按照技术要求来进行验收，材料按照双方合同上协定的要求进行验收。
三、售后技术服务
3.1保修期
仪器设备的保修期为24个月，保修期自验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、全部零配件等。
3.2维修响应时间
在1个工作日内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在2个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在5个工作日内解决或提出明确的解决方案。
3.3资料
供应商能够提供的全部技术资料，包括随机提供产品使用说明书和维护说明书。
3.4软、硬件升级
在仪器使用年限内，软件免费升级，与之相关的硬件升级享受成本价。
四、包装要求和运输方式
4.1 包装要求：包装应使用崭新坚固的木箱，适于汽车长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。
4.2 运输方式：陆运。卖方负责将货物运至指定交货地点的一切事项和费用，一切风险由卖方承担。


表1
询价项目报价单
	序号
	设备名称
	厂家
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	完全响应商务要求，报价合计（大写）：
（小写）￥：

	响应单位名称（加盖公章）：
联系人：联系电话：





表2
询价项目技术响应表
	序号
	设备名称
	采购方技术参数要求
	响应品牌/规格
	响应技术要求
	偏离情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	响应单位名称（加盖公章）：
联系人：联系电话：




